Ocena jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi opracowana
na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych prob wody
pobranych w I péiroczu 2017 r,

Zgodnie z ewidencja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,
zrédlo zaopatrzenia mieszkancéw miasta i gminy Mosina w wodg przeznaczong do spozycia

stanowig nizej wymienione wodociagi administrowane przez:

1. AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
a) Wodociag Miejski Poznan (Poznanski System Wodociaggowy)
— produkcja wody — 121614,00 m*/dobe ‘

— liczba zaopatrywanej ludnosci — okoto 670000 o0sob (na calym obszarze)

2. ,Majatek Rogalin” Spotka z 0.0., Rogalin, ul. Nowa 3, 62-022 Swiatniki
a) Wodociag wiejski Rogalin
— produkcja wody — 540 m*/dobe
— liczba zaopatrywanej ludnosci — 3742 os6b

3. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii 1 Janusza Zeylandow,
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Szamarzewskiego 62, 62-569
Poznan
a) Wodociagg lokalny Ludwikowo-Szpital
— produkcja wody —40 m?/dobe

- liczba zaopatrywanej ludnosci — 40 osob

Oceng¢ jakosci wody opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), na podstawie przeprowadzonych w I pélroczu 2017 r. badan
laboratoryjnych pobranych prébek wody w ramach kontroli wewnetrznej wykonywanej przez
AQUANET SA, ,Majatek Rogalin’ oraz Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii oraz kontroli urzedowej wykonywanej przez Panstwowsg Inspekcje

Sanitarng w Poznaniu.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

1. Przydatnos¢ do spozycia przez ludzi wody pochodzacej z wodociagow:

1. miejskiego Poznan

Woda, zaopatrujgca mieszkaficow miasta Mosina i czgéci gminy Mosina pochodzi
z jednego z trzech ujg¢ Poznanskiego Systemu Wodociagowego, tj. ujecia Mosina. Sposob
jej uzdatniania jest oparty o napowietrzanie wody, filtracje I° (filtry pospieszne) i II ° (filtry
z weglem aktywnym) oraz dezynfekcje. Dezynfekcja wody, prowadzona przy uzyciu ozonu
oraz dwutlenku chloru. Stosowana jest tam réwniez dezynfekcja oparta na elektrolizie chlorku
sodu, ktéra wspomaga dezynfekcje dwutlenkiem chloru.

Oceng jako$ci wody pochodzacej z wodociggu Miejskiego Poznan (Poznariski System
Wodociggowy), zaopatrujacego miasto i czg$¢ gminy Mosina wydano na podstawie badan 27
probek wody, pobieranej z punktéw zlokalizowanych na terenie miasta i czesci gminy
Mosina, wykonanych w ramach kontroli urz¢dowej oraz 41 prébek wody, pobieranej
z punktéw zlokalizowanych na terenie miasta i czesci gminy Mosina, wykonanych w ramach
kontroli wewnetrznej przez przedsigbiorce tj. AQUANET SA. W 2 prébkach pobrana woda
nie spetniata wymogéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Rodzaj i wielko$¢ przekroczen (przekroczenie
wskaznika w zakresie metnosci) nie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi. W przypadku
przekroczonych parametru Wody, pochodzacej z wodociagu Miejskiego Poznan, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, poinformowat niezwlocznie AQUANET SA
zobowigzujgc przedsigbiorstwo do poprawy jakosci wody z kwestionowanych odcinkéw
sieci. Podjete przez producenta dzialania naprawcze, polegajace na ptukaniu sieci oraz

dodatkowej dezynfekcji spowodowaly natychmiastows poprawe jakosci wody.

2. wiejskiego Rogalin

Woda pochodzaca z wodociagu wiejskiego Rogalin uzdatniana jest w nastepujacy
sposdb: w pierwszym etapie woda zostaje napowietrzona, nastepnie za pomoca filtréw
pospiesznych podlega I” filtracji a po niej jest dezynfekowana za pomocg podchlorynu sodu
po czym trafia do odbiorcow.

Oceng jakosci wody pochodzacej z wodociggu wiejskiego Rogalin wydano na
podstawie badan 3 probek wody, wykonanych w ramach kontroli urzedowej oraz 3 probek
wody, w ramach kontroli wewngtrznej, przeprowadzonych przez przedsiebiorce.
W 2 prébkach pobrana woda nie spelniala wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Rodzaj 1 wielkosé
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przekroczen (przekroczenie wskaznika w zakresie metnosci) nie stanowil zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Podjete przez producenta dzialania naprawcze, polegajgce na plukaniu sieci

spowodowaly natychmiastowa poprawe jakosci wody.

3. lokalnego Ludwikowo — Szpital

Woda pochodzaca z wodociggu lokalnego Ludwikowo - Szpital uzdatniana jest
w nastepujacy sposdb: w pierwszym etapie woda zostaje napowietrzona, nastgpnie za pomoca
filtrow pospiesznych podlega I° filtracji, po czym trafia do odbiorcéw. Tylko okresowo woda
poddawana jest dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu.

Ocene jakosci wody pochodzacej z wodociggu lokalnego Ludwikowo — Szpital
wydano na podstawie badania 3 préobek wody, wykonanych w ramach kontroli urzedowe;j .
W badanych préobkach woda spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2015 1. poz. 1989).
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